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Abstrak 
Salah satu fasa air setelah uap jenuh adalah fasa uap 
superheat dimana temperaturnya kurang lebih 100oC. Secara 
eksperimen telah dikembangkan suatu pembangkit uap 
superheat yang mudah dibawa (portable) dimana dengan 
menggunakan ketel yang sudah ada di pasaran kemudian 
dilakukan modifikasi penambahan sirip di sepanjang dinding 
ketel. Temperatur uap yang dihasilkan dapat mencapai 200-an 
derajat celcius. Namun untuk pengembangan lebih lanjut 
metode eksperimen langsung akan menghabiskan dana yang 
cukup besar, oleh karena itu akan dilakukan pemodelan dengan 
menggunakan software. Dengan memanfaatkan bantuan 
komputasi komputer untuk melakukan perhitungan. Pada 
umumnya terdapat tiga tahapan untuk melakukan proses 
simulasi, yaitu: preprocessing, processing dan postprocessing. 
Berdasarkan pengukuran, uap superheat yang dibangkitkan 
yaitu sekitar 250⁰C. Temperatur uap superheat yang dihasilkan 
alat dengan temperatur yang dihasilkan simulasi tidak jauh 
berbeda. Temperatur yang dihasilkan simulasi sebesar 227oC. 
Penggunaan sirip menunjukkan bahwa ketercapaian temperatur 
uap superheat dipengaruhi oleh laju aliran kalor. 
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Abstract 
One of the water phase after the saturated vapor is the 
vapor phase in which the superheat temperature of 
approximately 100°C. In experiments have developed a 
superheat steam generators, portable which by using a kettle 
that is already on the market than modification of adding fins 
along the walls of the boiler. The resulting steam temperature 
can reach 200 degrees Celsius. However, for the further 
development of the direct experimental method would spend 
substantial funds, therefore, will do the modeling by using 
software. By utilizing the help of computational computer to 
perform calculations. In general, there are three stages to 
perform process simulation, namely: preprocessing, 
processing and postprocessing. Based on the measurements, 
the superheat steam is generated which is about 250⁰C. 
Superheat steam temperature generated by the temperature 
generated tool simulation is not much different. The resulting 
simulation temperature of 227oC. The use of fin indicates that 
the achievement of superheat steam temperature is influenced 
by the rate of heat flow. 
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1.1 Latar Belakang  
Salah satu fasa air setelah uap jenuh adalah fasa uap superheat 
dimana temperaturnya kurang lebih 100oC dapat digunakan untuk 
memanaskan dan juga untuk mengeringkan sesuatu bahan. 
Pengeringan pada skala industri manufaktur dapat dilakukan pada 
suatu benda yang membutuhkan pengeringan secara konveksi 
seperti pada bed yang membutuhkan aliran fluida (fluidized bed), 
beberapa tipe konveyor, maupun penyemprot (sprayer). 
Pemanasan makanan dengan menggunakan uap superheat 
memiliki keuntungan antara lain terjaganya kandungan gizi dan 
kualitas yang menjadi syarat makanan sehat dibandingkan dengan 
pemanasan dengan menggunakan udara panas biasa.  Selain itu 
pengoperasian dengan uap superheat tergolong aman, tidak 
menimbulkan ledakan dan tanpa oksidasi. Dikarenakan sifat uap 
yang sangat kering sehingga kandungan uap air sudah sangat 
minim. 
Salah satu kelemahan dalam menghasilkan uap superheat 
adalah penggunaan energi yang lebih banyak daripada untuk 
menghasilkan udara panas biasa, dikarenakan energi tidak hanya 
untuk menghasilkan kalor tampak (sensible heat) namun juga  
kalor laten (kalor yang dibutuhkan untuk mengubah fasa namun 
tidak mengubah temperature). Salah satu upaya dalam 
mewujudkan pengefisienan energi yaitu dengan melakukan 
perancangan dan pembuatan sistem pembangkit uap superheat 
dengan menggunakan metode sirip dalam (internal fin). Dimana 
dengan pembuatan sirip di dalam ketel yang memperluas 
permukaan sehingga permukaan yang dipanaskan akan lebih 
banyak dan uap jenuh yang semula memiliki temperatur 100oC 
ketika bersentuhan dengan permukaan panas yang lebih luas 





Mengingat energi yang digunakan cukup besar untuk 
menghasilkan uap superheat selain masih digunakan energi untuk 
blower maupun energi untuk mengkondensasikan sisa uap 
superheat maka dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat 
sebuah system pembangkit uap superheat yang sedapat mungkin 
meminimalkan penggunaan energi dimana dari desain rancangan 
benda pembentuk uap superheat tidak memerlukan tambahan 
eksternal heater, uap superheat yang dibiarkan mengalir alami ke 
benda yang akan dipanaskan dan suatu system control 
pengumpanan air continue yang menggantikan system kondensasi. 
Secara eksperimen telah dikembangkan suatu pembangkit uap 
superheat yang mudah dibawa (portable) dimana dengan 
menggunakan ketel yang sudah ada di pasaran kemudian dilakukan 
modifikasi penambahan sirip di sepanjang dinding ketel. 
Temperatur uap yang dihasilkan dapat mencapai 200-an derajat 
celcius meski tanpa penambahan tekanan. Namun untuk 
pengembangan lebih lanjut metode eksperimen langsung akan 
menghabiskan dana yang cukup besar, oleh karena itu akan 
dilakukan pemodelan perambatan panas pada sirip dengan 
menggunakan software. Dengan demikian akan diketahui 
krakteristik perpindahan panas baik dari dinding ketel ke sirip 
maupun dari sirip ke uap jenuh. Selain itu pengaturan layout sirip-
sirip di dalam ketel  dapat diubah-ubah baik tipe maupun sudutnya 
untuk mendapatkan suatu perpindahan panas yang optimal. 
Dengan demikian ke depannya diharapkan dapat 
dimplementasikan pada produk yang dapat meningkatkan nilai 
tambah. 
Dengan memanfaatkan bantuan komputasi komputer untuk 
melakukan perhitungan pada tiap-tiap elemen pembaginya. 
Prinsipnya adalah suatu ruang yang berisi fluida yang akan 
dilakukan penghitungan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, hal 
ini sering disebut dengan sel dan prosesnya dinamakan meshing. 
Bagian-bagian yang terbagi tersebut merupakan sebuah kontrol 
penghitungan yang akan dilakukan oleh aplikasi atau software. 





penghitungan lainnya merupakan pembagian ruang yang 
disebutkan tadi atau meshing. Nantinya, pada setiap titik kontrol 
penghitungan akan dilakukan penghitungan oleh aplikasi dengan 
batasan domain dan boundary condition yang telah ditentukan. 
Sejarah CFD berawal pada tahun 60-an dan mulai terkenal 
pada tahun 70-an, awalnya pemakaian konsep CFD hanya 
digunakan untuk aliran fluida dan reaksi kimia, namun seiring 
dengan berkembangnya industri di tahun 90-an membuat CFD 
makin dibutuhkan pada berbagai aplikasi lain. Contohnya sekarang 
ini banyak sekali paket-paket software CAD menyertakan konsep 
CFD yang dipakai untuk menganalisa stress yang terjadi pada 
design yang dibuat. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalah yang di 
angkat dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
 Bagaimana membuat suatu model perambatan panas dari 
dinding ketel ke sirip dan dari sirip ke uap jenuh ? 
 Memilih software yang sesuai yang dapat menunjukkan 
perambatan panas secara visual.  
 Perancangan layout dari bentuk maupun ukuran sirip yang 
sudah ada sehingga mendapatkan perpindahan panas yang 
optimal. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
 Superheat dihasilkan dari pemanasan uap air tanpa melakukan 
perubahan tekanan. 
 Pemodelan perpindahan panas antara uap air dan permukaan 
sirip berdasarkan pada konveksi alami.  
 Pemodelan perpindahan panas menggunakan software 




 Dimensi sirip maupun jenis material yang digunakan 
disesuaikan dengan ukuran maupun material yang telah dibuat 
sebelumnya.  
 Acuan dimensi maupun material yang digunakan disesuaikan 
dengan produk yang sudah ada di pasaran. 
 
1.4 Tujuan  
Tujuan dilakukannya tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
 Mengetahui karakteristik perpindahan panas dari sirip. 
 Mendapatkan temperatur uap superheat yang tertinggi dari 







2.1 Perpindahan Panas 
Perpindahan panas adalah suatu bentuk energi yang berpindah 
dari suatu badan atau sistem ke badan yang lain atau sistem 
sekitarnya. Jadi panas dapat pindah melewati batas suatu sistem, 
menuju atau dari sistem. Perpindahan panas ini terjadi karena 
adanya perbedaan temperatur antara sistem dan sekitarnya.  
Adapun kegunaan dari ilmu perpindahan panas yaitu: 
 Untuk merencanakan alat-alat penukar panas (heat 
exchanger). 
 Untuk menghitung kebutuhan media pemanas atau 
pendingin pada suatu reboiler kondensor atau dalam 
kolom destilasi. 
 Untuk perhitungan furnace atau dapur pemanas. 
 Untuk perancangan ketel uap atau boiler. 
 Untuk perancangan alat-alat penguap (evaporator). 
 Untuk perancangan reaktor kimia. 
 
Perpindahan panas mengenal tiga cara pemindahan yang 
berbeda yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. 
 
 





Konduksi adalah proses perpindahan panas dari daerah 
bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah dengan media penghantar 
panas tetap. 
 
Gambar 2.2 Perpindahan panas secara konduksi 
 
Laju perpindahan panas dengan cara konduksi dapat dihitung 
dengan hubungan: 
 .................................... (2.1) 
Keterangan: 
q = laju perpindahan panas (w), 
k = konduktivitas termal bahan (w/moC), 
A = luas permukaan dimana panas mengalir (m2) 
dT/dx = gradien suhu pada penampang, atau laju perubahan suhu 






Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara 
permukaan padat dengan fluida yang mengalir disekitarnya, 
dengan menggunakan media penghantar berupa fluida (cairan/gas). 
Perpindahan panas secara konveksi juga terdapat macam-
macam cara perpindahan panas nya, yaitu: 
1. Konveksi Bebas (free convection) 
Perpindahan panas yang disebabkan oleh beda suhu dan 





Gambar 2.3 Perpindahan panas secara konveksi alami 
 
2. Konveksi Paksa (forced convection) 
Perpindahan panas aliran gas atau cairan yang 
disebabkan adanya tenaga dari luar. Contohnya pada plat 






Laju perpindahan panas dengan cara konveksi dapat dihitung 
dengan hubungan: 
 
 ..................................... (2.2) 
 
Keterangan: 
H = koefisien perpindahan panas konveksi (w/m2 oC) 
A = luas permukaan dimana panas mengalir (m2) 
ΔT = perubahan atau perbedaan suhu antara suhu permukaan 
Ts dan suhu fluida T∞ di lokasi yang ditentukan (oC; oF: oK). 
 
2.1.3 Radiasi 
Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi karena 
pancaran/sinaran/radiasi gelombang elektro-magnetik, tanpa 
memerlukan media perantara. 
Radiasi selalu merambat dengan kecepatan cahaya, 3 x 
1010cm/s. Kecepatan ini sama dengan hasil perkalian panjang 
gelombang dengan frekuensi radiasi : 
 
 ........................................ (2.3) 
 
Dimana: 
c = kecepatan cahaya 
λ= panjang gelombang( = 10-8cm) 
ν= frekuensi 
 
Perambatan radiasi thermal berlangsung dalam bentuk 
kuantum dan setiap kuantum mengandung energi sebesar: 
 
 ...................................... (2.4) 
Dimana: 






Dengan teori relatifitas dan thermodinamika statistik maka 
akan diperoleh suatu rumus yang disebut Hukum Stefan-
Boltzmann dimana energi total yang dipancarkan oleh suatu benda 
sebanding dengan pangkat empat suhu absolut. 
Laju perpindahan panas dengan cara radiasi dapat dihitung 
dengan hubungan: 
 
 .................................. (2.5) 
 
Keterangan: 
ɛ = emisivitas bahan 
A = luas penampang (m2) 
T = suhu (kelvin) 
σ = konstanta stefan boltzmann (5,67 x 10-8) 
 
2.2 Pembangkit Uap Superheated 
Uap superheat yang memiliki temperature di atas 100ºC dapat 
dijadikan sebagai sumber kalor alternatif dalam melakukan 
pemanasan, pengeringan, bahkan dalam  jumlah yang banyak dapat 
digunakan untuk memutar turbin. Hal tersebut dimungkinkan 
karena memiliki keunggulan antara lain sifatnya yang kering 
karena sudah tidak mengandung uap air dan emisifitas yang lebih 
tinggi dibandingkan uap jenuh biasa. Pada industri makanan 
peranan uap superheat cukup besar terutama pada pengembangan 
proses peningkatan kualitas dan keamanan yang menjadi 
persyaratan makanan sehat. Hal ini disebabkan pada pemanasan 
menggunakan uap superheat tidak melibatkan faktor oksigen di 
dalamnya. 
Namun kelemahannya adalah energi yang digunakan untuk 
menghasilkan uap superheat lebih besar daripada untuk 
menghasilkan udara panas biasa, dikarenakan energi tidak hanya 
untuk menghasilkan kalor tampak (sensible heat) namun juga  
kalor laten (kalor yang dibutuhkan untuk mengubah fasa namun 
tidak mengubah temperature). Dengan demikian upaya untuk 




pemanfaatan  uap superheat masih terus menjadi suatu kajian yang 
menarik. 
Adapun secara konvensional uap superheat dihasilkan oleh 
suatu sistem dimana dengan memanaskan air pada suatu boiler 
hingga mencapai titik didih (100⁰C) dan terbentuklah uap jenuh. 
Uap jenuh tersebut kemudian ditarik dengan menggunakan blower 
ke suatu ruang (chamber). Di sepanjang pipa penyaluran menuju 
ruang tempat benda yang akan dipanaskan/dikeringkan, uap jenuh 
diberikan pemanasan tambahan (external heater) sehingga 
temperaturnya akan bertambah di atas 100⁰C, dengan demikian 
Uap jenuh telah berganti fasa menjadi uap superheat. Untuk siklus 
tertutup biasanya uap superheat sisa akan kembali dikondensasikan 
untuk kemudian diumpankan kembali ke boiler untuk didihkan 












Gambar 2.4 Skema pembangkit uap superheat dan sistem 
pemanasan 
 
Dengan mengontrol debit air menggunakan control PLC 






Untuk dapat mengetahui seberapa besar aliran perpindahan 
kalor dari burner sampai air dapat menghasilkan temperatur 100oC, 







  .................... (2.6) 
Dimana: 
m = masa air 
Cp = koefisien air 
Tawal = Temperatur air pada saat sbelum terjadi pembakaran 
Takhir = Temperatur 100oC 
 
2.3 Fin (Sirip) 
Sirip (fin) sebagai salah satu bagian penting dari pmbangkit 
uap superheat ini dirancang sedemikian rupa sehingga 
menghasilkan uap yang diharapkan. Permukaan bersirip biasanya 
digunakan untuk mempertinggi perpindahan panas, dan 
meningkatkan kecepatan perpindahan panas dari sebuah 
permukaan yang terlipat. Kalor konduksi pada suatu benda kadang 
harus dibuang ke lingkungan sekitar melalui proses konveksi. 
Dengan menggunakan proses konveksi yang mengharuskan aliran 
fluida berbenturan dengan sirip maka akan meningkatkan suhu 
uap. Aplikasi konstruksi sirip banyak dijumpai dalam kehidupan 
sehari-hari. Misalnya, alat penukar kalor, motor bakar, trafo dan 
pendingin rangkaian elektronik. 
Pada perancangan sirip dalam yang bertujuan untuk 
memindahkan kalor dari permukaan sirip yang merupakan 
perpanjangan dari permukaan badan ketel pembangkit uap ke uap 
jenuh, maka asumsi yang digunakan adalah kondisi dimana kalor 
yang dikonduksikan pada permukaan sirip sama dengan kalor yang 
dikonveksikan oleh uap jenuh. 
Pada penelitian ini, sirip yang digunakan yaitu sirip 






Gambar 2.5 Pemakaian sirip untuk menambah laju perpindahan 
panas 
 
Sirip (fin) sebagai salah satu bagian yang penting dari 
pembangkit uap superheat ini dirancang terlebih dahulu guna 
mendapatkan perpindahan kalor yang baik. Dengan L = 40 mm dan 
ketebalan t = 0.35 mm maka Lc = L + t/2 = 40.175 mm, sedangkan 
m merupakan parameter. 
 
 
Gambar 2.6 Fin 
 
Karena pada ujung sirip akan terjadi konveksi, maka diambil 
laju aliran kalor (qf) adalah: 
 
qf = M tanh mLc ............................... (2.7) 
Dengan: 
 
𝑚 =  √
ℎ𝑃
𝑘𝐴






Jika h = koefisien konveksi superheat yang didekatkan dengan 
koefisien konveksi gas pada konveksi bebas yaitu 25 W/m2K [6] 
dan P adalah perimeter dengan besar P = 2 (w+t) dengan t jauh 
lebih kecil dari pada w maka P = 2w = 290mm = 0.29 m dan Ac = 
wt = 40mm x 0.35mm = 50.8x10-6 m2. 
Efisiensi sirip yang berbentuk rectangular adalah  
perbandingan laju kalor karena pemasangan sirip dengan laju kalor 
tanpa pemasangan sirip dimana kalor berpindah hanya dari proses 








   .............................. (2.9) 
 
Dengan menggunakan rumus perpindahan kalor keseluruhan 
dalam alat pembangkit uap superheat antara lain menghitung luas 
Ab yaitu luas  keseluruhan dari pembangkit uap superheat, Af 
adalah luas permukaan sirip tunggal dan At adalah luas total, At = 
Ab + NAf,  dan N adalah jumlah sirip. Jika h merupakan koefisien 
dari superheat maka laju aliran kalor total pada sistem pembangkit 
uap superheat ini dapat dihitung menggunakan: 
 







 ............. (2.10) 
 
Untuk efisiensi permukaan seluruh sirip adalah perbandingan 
antara laju perpindahan kalor dari permukaan sirip secara 
keseluruhan dibandingkan dengan perpindahan kalor secara 




























Dimana At adalah luas permukaan keseluruhan dinding dan sirip 
yang ada. At = Ab+NAf. Ab yaitu luas permukaan dinding dan NAf 
yaitu luas permukaan sirip dikalikan dengan jumlah sirip. 
 
2.4 Computational Fluid Dynamics 
Computational fluid dynamics (CFD) merupakan metode 
penghitungan dengan sebuah kontrol dimensi, luas dan volume 
dengan memanfaatkan bantuan komputasi komputer untuk 
melakukan perhitungan pada tiap-tiap elemen pembaginya. 
Prinsipnya adalah suatu ruang yang berisi fluida yang akan 
dilakukan penghitungan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, hal 
ini sering disebut dengan sel dan prosesnya dinamakan meshing. 
Bagian-bagian yang terbagi tersebut merupakan sebuah kontrol 
penghitungan yang akan dilakukan oleh aplikasi atau software. 
Kontrol-kontrol penghitungan ini beserta kontrol-kontrol 
penghitungan lainnya merupakan pembagian ruang yang 
disebutkan tadi atau meshing. Nantinya, pada setiap titik kontrol 
penghitungan akan dilakukan penghitungan oleh aplikasi dengan 
batasan domain dan boundary condition yang telah ditentukan. 
Prinsip inilah yang banyak dipakai pada proses penghitungan 
dengan menggunakan bantuan komputasi komputer. 
Simulasi berbasis CFD telah dikembangkan mulai tahun 
1960an pada industri luar angkasa. Namun, saat ini simulasi CFD 
telah digunakan secara luas pada industri manufaktur hingga 
industri kimia. Keuntungan menggunakan CFD dalam analisa 
adalah insight (pemahaman mendalam), foresight (prediksi 
menyeluruh), dan efficiency (efisiensi waktu dan biaya). 
Pemakain CFD secara umum dipakai untuk memprediksi: 
 Aliran dan panas 
 Transfer massa 
 Perubahan fasa  seperti pada proses melting, pengembunan dan 
pendidihan 
 Reaksi kimia seperti pembakaran 
 Gerakan mekanis seperti piston dan fan 
 Tegangan dan tumpuan pada benda solid 





CFD adalah penghitungan yang mengkhususkan pada fluida, 
mulai dari aliran fluida, heat transfer dan reaksi kimia yang terjadi 
pada fluida. Atas prinsip-prinsip dasar mekanika fluida, konservasi 
energi, momentum, massa, serta species, penghitungan dengan 
CFD dapat dilakukan. Secara sederhana proses penghitungan yang 
dilakukan oleh aplikasi CFD adalah dengan kontrol-kontrol 
penghitungan yang telah dilakukan maka kontrol penghitungan 
tersebut akan dilibatkan dengan memanfaatkan persamaan-
persamaan yang terlibat. Persamaan-persamaan ini adalah 
persamaan yang dibangkitkan dengan memasukkan parameter apa 
saja yang terlibat dalam domain. Misalnya ketika suatu model yang 
akan dianalisa melibatkan temperatur berarti model tersebut 
melibatkan persamaan energi atau konservasi dari energi tersebut. 
Inisialisasi awal dari persamaan adalah boundary condition. 
Boundary condition adalah kondisi dimana kontrol-kontrol 
perhitungan didefinisikan sebagi definisi awal yang akan 
dilibatkan ke kontrol-kontrol penghitungan yang berdekatan 
dengannya melalui persamaan-persamaan yang terlibat. 
Aspek fisik dari aliran dinamik fluida didasarkan pada prinsip 
hukum kekekalan massa, momentum dan energi. Pada umumnya 
terdapat tiga tahapan untuk melakukan proses simulasi CFD, yaitu: 
 Preprocessing 
Preprocessing merupakan tahapan pertama untuk membangun 
dan menganalisis sebuah model CFD, yaitu dengan 
melakukan penggambaran geometri model, membuat mesh 
untuk membagi daerah komputasi menjadi sejumlah grid yang 
sesuai, menentukan parameter fisis dari kondisi batas model 
dan sifat-sifat fluidanya. 
 Processing atau solving 
Solving merupakan tahapan untuk menghitung kondisi-
kondisi yang telah diterapkan pada saat preprocessing. Pada 
proses solving, perhitungan dilakukan dengan cara 
pendekatan numerik seperti elemen hingga, beda hingga serta 
volum hingga. Pada proses solving akan dilakukan iterasi 
hingga semua data yang dimasukkan dapat terhitung dan 





Postprocessing merupakan langkah terakhir dalam simulasi 
CFD yaitu mengorganisasi dan menginterprestasikan data 
hasil simulasi CFD yang berupa kontur gambar, plot grafik 
dan animasi. Visualisasi yang dapat ditampilkan pertama 
adalah kontur (contour) yang meruapakan pola dari nilai 
parameter fisis yang disimulasikan seperti kontur kecepatan, 
tekanan dan vorticity. Kedua adalah vektor (vector) yang 
merupakan arah dari besaran seperti vektor kecepatan. Ketiga 
adalah bentuk aliran (streamline) yang meruapakan 
pergerakan kontinyu fluida yang bergerak sepanjang ruang. 
Keempat adalah particle track yang merupakan lintasan 
partikel hasil diskritisasi. 
 
2.4.1 Boundary Condition 
Dalam menganalisa suatu aliran fluida terdapat dua metode 
yang dapat digunakan, yang pertama adalah mencari pola aliran 
secara detail (x, y, z) pada setiap titik atau yang kedua, mencari 
pola aliran pada suatu daerah tertentu dengan keseimbangan antara 
aliran masuk dan keluar dan menentukan (secara kasar) efek-efek 
yang mempengaruhi aliran tersebut (seperti: gaya atau perubahan 
energi). Metode pertama adalah metode analisa diferensial 
sedangkan yang kedua adalah metode integral atau control volume. 
Boundary conditions adalah kondisi dari batasan sebuah kontrol 
volume tersebut. Dalam analisa menggunakan CFD seluruh titik 
dalam kontrol volume tersebut di cari nilainya secara detail, seperti 
yang telah di jelaskan di awal bab ini, dengan memanfaatkan nilai-
nilai yang telah diketahui pada boundary conditions. Secara umum 
boundary conditions terdiri dari dua macam, inlet dan oulet. Inlet 
biasanya didefinisikan sebagai tempat dimana fluida memasuki  
domain (control volume) yang ditentukan. Berbagai macam 
kondisi didefinisikan pada inlet ini mulai dari kecepatan, 
komposisi, temperatur, tekanan, laju aliran. Sedangkan pada outlet 
biasanya didefinisikan sebagai kondisi dimana fluida tersebut 
keluar dari domain atau dalam suatu aplikasi CFD merupakan nilai 





diextrapolasi dari titik atau sel sebelumnya. Adapun untuk mencari 
seberapa besar nilai inlet velocity yaitu: 
 
 .......................... (2.12) 
Dimana: 
D = Diameter pipa (m) 
ms = steam flow rate (kg/m) 
V = steam velocity (m/s) 





















































3.1 Diagram Alir Penelitian  
Secara umum tahapan penelitian tugas akhir ini dapat 

































Untuk menunjang terlaksananya tugas akhir ini, maka langkah 
yang pertama dilakukan adalah menentukan apa saja yang akan 
menjadi materi atau acuan yang mendukung tugas akhir ini. Ini 
dilakukan agar dalam proses mengerjakan tugas akhir tidak keluar 
dari tujuan dan batasan masalah kenapa tugas akhir ini dilakukan. 
Materi yang sudah didapatkan jadikan literatur. Literatur disini 
harus yang sudah diakui kebenarannya agar data dan hasil literatur 
tersebut mempunyai dasar-dasar teori yang kuat. Terdapat empat 
buah literature yang menjadi acuan yaitu tentang pembangkit uap, 
internal fin, efisiensi penggunaan berbagai fin kemudian superheat 
maksudnya agar sebelum melakukan tugas akhir ini dapat 
memahami system kerja nya. 
Penelitian ini akan memodelkan perpindahan panas pada 
sebuah pembangkit uap superheat. Setelah desain alat pembangkit 
uap tersebut dilakukan dan kemungkinan konfigurasi selesai 
dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pemodelan. Pemodelan 
diawali dengan pembuatan geometri real plant. Agar mendapatkan 
hasil simulasi yang baik, geometri real plant harus dibuat sesuai 
dengan desain aslinya agar terakhir dapat dibuat analisa 
perbandingan antara real plant dengan hasil pemodelan. 
Sebelum melakukan pemodelan, langkah pertama lakukan 
pengukuran dimensi real plant agar pada saat proses pembuatan 
geometri di simulasi tidak ada perbedaan ukuran. Adapun data 
pengukuran yang harus diambil meliputi: panas laju aliran kalor 
yang terdapat pada ketel dengan mengukur panas yang dihasilkan 
oleh api dan temperature yang dihasilkan oleh air, waktu 
pemanasan air sampai mencapai titik didih 100oC, temperatur di 
sekitar dinding, temperatur di sekitar sirip, temperatur pada tempat 
objek. 
Setelah dilakukan pengukuran, langkah selanjutnya adalah 
proses penghitungan dengan menggunakan rumus-rumus yang 
relevan agar mencapai suhu yang diinginkan. Hasil perhitungan-
perhitungan ini yang digunakan sebagai masukan dalam software 
simulasi . Adapun proses yang dilakukan oleh software yaitu 
pertama preprocessing meliputi pembuatan geometri kemudian 




pendekatan numerik seperti elemen hingga, beda hingga serta 
volum hingga meliputi proses meshing pada geometri. Proses 
meshing akan membagi-bagi geometri menjadi bagian-bagian kecil 
yang biasa disebut sebagai kontrol volume. Berbagai persamaan 
matematis dalam CFD seperti kekekalan momentum, kekekalan 
massa dan kekekalan energi akan digunakan untuk melakukan 
perhitungan pada tiap-tiap kontrol volume. Setelah dilakukan 
proses meshing, dilanjutkan dengan post-prosesing. Pada tahap ini 
merupakan langkah terakhir dalam simulasi CFD yaitu 
mengorganisasi dan menginterprestasikan data hasil simulasi CFD 
yang berupa kontur gambar, plot grafik dan animasi. 
Pada validasi alat bertujuan untuk menyamakan hasil simulasi 
dengan hasil uji alat. Apabila hasil alat berbeda dengan hasil uji 
alat, maka perhitungan maupun syarat batas harus dilakukan 
pengecekan kembali. Apabila hasil simulasi dengan hasil uji alat 
sudah mendekati, maka syarat batas dan perhitungan sudah 
relevan. 
Tahap selanjutnya yaitu menganalisa seberapa besar pengaruh 
sirip dalam (fin) terhadap kenaikan laju kalor dan temperatur. 
Terakhir, membuat laporan penelitian. Laporan meliputi hasil 
pengukuran data pada alat yang sesungguhnya, kemudian 
perhitungan dan apa saja yang dijadikan syarat batas pada software 
simulasi, hasil dari simulasi, kemudian perhitungan efisiensi 
penggunaan sirip dalam (fin) pada pembangkit uap superheat. 
Terakhir berikan kesimpulan dan saran agar kedepannya dapat 











3.2 Alat Yang Dijadikan Bahan Penlitian 
Penelitian atau tugas akhir ini menggunakan alat (plant) yang 
sudah ada yaitu berupa ketel uap. Berikut gambar dari real plant 
yang akan diteliti: 
 
 








Gambar 3.3 Prototipe pembangkit uap superheat 
 
Keterangan Gambar : 
1. Sensor Temperatur 
2. Ketel pembangkit uap Superheat 
3. Sirip dalam 
4. Boiler 
 
Generator uap superheat yang telah terintegrasi dengan boiler 
berkapasitas 10 lt dan sirip dalam maka uap superheat yang telah 
terbentuk akan dialirkan ke bagian tempat pemanasan/pengeringan 
(Heating/Drying chamber), laju aliran uap superheat akan 
dilakukan dengan mengukur selisih air pada boiler awal dan akhir 
dibagi dengan waktu pemanasan. Pengaturan laju aliran uap 





3.3 Proses Simulasi 
3.3.1 Preprocessing 
Preprocessing merupakan tahapan awal dalam membuat 
sebuah desain, yaitu dengan melakukan penggambaran geometri 
model, membuat mesh untuk membagi daerah komputasi menjadi 
sejumlah grid yang sesuai, menentukan parameter kondisi batas 
dari model yang akan diuji dengan menggunakan software 
SolidWorks. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: 
1. Pembuatan Geometri  
Pembuatan geometri dimulai dengan memasukkan data 
ukuran dimesi real plant. 
 
Tabel 3.1 Tabel Ukuran Alat 
 Prototipe 
Diameter Pembangkit Superheat 330 mm 
Jumlah sirip 23 
Ukuran Fin 145 x 40 mm 
Tebal Fin 0,35 mm 
 
 





Gambar 3.5 Ketel uap 
 
Proses pembuatan geometri tidak terlepas dari ukuran dari alat 
yang akan diteliti. Pada gambar 3.5 terlihat ketel pemanas air yang 
dilubangi agar uap jenuh yang dibiarkan bebas mengalir keluar dan 
diberi pengarah kearah bawah oleh penutup supaya aliran uap 
diharapkan berbenturan dengan sirip yang ada pada ketel uap. 
 
 





Gambar 3.7 Geometri real plant 
 
2. Meshing 
Setelah pembuatan geometri dilakukan, maka tahap selajutnya 
adalah meshing. Meshing merupakan proses pemotongan bagian 
surface menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. Bagian tersebut 
dianggap sebagai sebuah persamaan yang akan dilakukan 











Gambar 3.8 Meshing pada bagian dinding ketel uap 
 
Dalam melakukan meshing, semakin kecil ukuran meshing 
maka akan didapatkan hasil yang mempunyai hasil akurasi yang 
lebih baik namun akan membutuhkan komputasi yang tinggi 
sehingga diperlukan komputer dengan kemampuan komputasi 
yang tinggi. 
 




Mesh dibuat secara rapat dan gradual atau sedikit demi 
sedikit ketika dekat dengan surface tiap-tiap bagian. Perubahan 
luas mesh yang bersebelahan dibuat sedikit berbeda dibuat menjadi 
semakin rapat dan mulai renggang ketika berada di bagian yang 
tidak bersebelahan. Ini dimaksudkan agar simulasi yang dilakukan 
dapat menjadi lebih akurat dan mendekati kondisi sebenarnya. 
 
3.3.2 Processing atau Solving 
Solving merupakan tahapan untuk menghitung kondisi-
kondisi yang telah diterapkan pada saat preprocessing. Pada proses 
solving, perhitungan dilakukan dengan cara pendekatan numerik 
seperti elemen hingga, beda hingga serta volum hingga. Pada 
proses solving akan dilakukan iterasi hingga semua data yang 
dimasukkan dapat terhitung dan mencapai kondisi konvergen. 
 
 Preparation 
Untuk mengaktifkan flow simulation pada SolidWorks 
pastikan add-in sudah aktif. 
Flow Simulation dapat menganalisa konduksi panas dalam 
media solid termasuk  radiasi surface to surface. Begitu juga 
analisa transient (time dependent). Efek gravitasi juga dapat 
dimasukkan untuk untuk analisa konveksi. Juga dapat untuk 
menganalisa  rotating equipment. 
Karena aliran alam penelitian ini merupakan jenis internal 
flow, maka perlu menambahkan end  cap atau tutup pada 
ujung‐ujung yang terbuka pada model. Pada box setting type 
analisys pilih internal flow. Konsep internal flow adalah aliran 
dalam suatu wadah atau aliran yang dibatasi oleh  permukaan. 
Sedangkan external flow adalah suatu aliran yang boundary 
layer berhubungan dengan  kondisi bebas, tanpa kendala yang 
dibatasi oleh permukaan yang berdekatan. Dengan  demikian,  
akan  selalu  ada  sebuah  daerah  boundary  layer  di  mana  
kecepatan,  temperatur, dan  atau konsentrasi gradien 
diabaikan. Dalam kotak dialog ini abaikan Exclude cavities 





 Type Fluida 
Default material fluida yang dipakai yaitu udara yang mana 
dalam masalah ini digunakan sebagai fluida kerja. 
Dengan Flow Simulation mampu menghitung fenomena 
fluida dari berbagai jenis fluida dalam  satu  kerangka  analisis,  
namun  fluida  tersebut  harus  dipisahkan  oleh  wall/batasan.  
Sebuah fluida hasil campuran hanya dianggap jika fluida dari 
tipe yang sama.   
Flow Simulation memiliki database yang terintegrasi 
dengan beberapa tipe fluida,seperti  liquid,  gas dan solid. Solid 
digunakan untuk analisa konduksi panas. Anda dapat dengan  
mudah membuat jenis fluida sendiri. Sampai dengan sepuluh 
jenis fluida liquid atau gas  dapat dipilih untuk masing‐masing 
analisis ketika dijalankan.  
Flow Simulation dapat menganalisa dengan semua jenis 
aliran yaitu aliran turbulen saja,  laminar  saja  atau  kombinasi  
dari  laminar  dan  turbulen.  Persamaan  turbulen  dapat  
diabaikan jika aliran sepenuhnya laminar. Flow Simulation 
juga bisa mengitung nilai  Mach number compressible flow 
untuk gas. Untuk penelitian ini aliran fluida dengan standar 
setting yaitu kombinasi laminar dan turbulen. 
 
 Boundary Condition 
Sebuah boundary condition diperlukan sebagai jalan masuk 
atau keluar fluida pada sistem  CFD dan dapat ditetapkan 
sebagai Pressure, Mass Flow, Volume Flow atau Velocity. Edit 
kondisi batas seperti dibawah ini: 
a) Nilai Pressure yang digunakan sebesar 101325 Pa sebagai 
default. 
b) Masukkan 0.0154248 m/s sebagai nilai Inlet Velocity. Nilai 








Tabel 3.2 Boundary Condition Inlet Velocity 
Type Inlet Velocity 
Faces Face<2>@INLET-1 
Coordinate system Face Coordinate System 
Reference axis X 
Flow parameters Flow vectors direction: Normal to face 
Velocity normal to face: 0.015 m/s 
Fully developed flow: Yes 
Thermodynamic 
parameters 
Approximate pressure: 101325.00 Pa 
Temperature: 393.20 K 
 
c) Jika mengacu pada lamanya waktu yang dibutuhkan bagi air 
untuk mencapai temperature uapnya maka dapat diturunkan 
perhitungan laju kalor yang diberikan. Dengan menggunakan 
rumus laju kalor yang dibutuhkan untuk mencapai titik didih 
dari temperature awalnya maka dapat menggunakan persamaan 
2.6. Jika massa awal air adalah 2 kg dan mencapai titik didihnya 
sebesar 100oC pada waktu 12.83 menit maka laju energi kalor 
yang diberikan adalah 766 W. 
d) Pada nilai temperature disekitar fin sebesar 250oC. 
 
Tabel 3.3 Real Wall 2 
Type Real wall 
Faces Fin 
Coordinate system Global coordinate system 
Reference axis X 
Heat transfer coefficient 25.000 W/m^2/K 
Dynamic boundary layer thickness 0 m 











e) Besar temperatur suhu pada sekitar dinding yaitu 314oC 
 
Tabel 3.4 Reall Wall 1 
Type Real wall 
Faces Face<1>@MAIN-1 
Coordinate system Face Coordinate 
System 
Reference axis X 
Heat transfer coefficient 25.000 W/m^2/K 
Dynamic boundary layer thickness 0 m 
Wall temperature 587.00 K 
 
f) Jika koefisien konveksi superheat (h) yang didekatkan dengan 
koefisien konveksi gas pada konveksi bebas yaitu 2-25 W/m2.K. 
Sedangkan karena uap superheat memiliki sifat-sifat yang tinggi 
terhadap udara maka h-nya juga tinggi, dengan demikian dipilih 
h=25 W/m2K. Maka qf dapat dihitung dengan rumus 2.7. 
g) Jika Ab adalah permukaan dinding, Af adalah luas permukaan 
sirip tunggal dan At adalah luas total, maka At = Ab+NAf dan N 
adalah jumlah sirip. 
h) Pastikan outlet boundary layer pada static pressure sebagai 
default karena ketel ini merupakan  
 
Tabel 3.5 Static Pressure 
Type Static Pressure 
Coordinate system Global coordinate system 
Reference axis X 
Thermodynamic 
parameters 
Static pressure: 101325.00 Pa 
Temperature: 295.00 K 
Boundary layer 
parameters 









Tabel 3.6 Material Setting Fluid Subdomains 
Default fluid type Gas/Steam/Real Gas 
Fluids Steam 
Faces Face<1>@INLET-1 
Coordinate system Face Coordinate System 
Reference axis X 
Thermodynamic 
Parameters 
Static Pressure: 101325.00 Pa 
Temperature: 293.20 K 
Velocity Parameters Velocity in X direction: 0 m/s 
Velocity in Y direction: 0 m/s 
Velocity in Z direction: 0 m/s 
Turbulence 
parameters type: 
Turbulence intensity and 
length 
Intensity 2.00 % 
Length 1.000e-004 m 
Flow type Laminar and Turbulent 
 
 Operating Condition 
Pengaturan kondisi operasi tergantung pada tekanan operasi 
yang digunakan dalam keadaan sebenarnya. Jika total tekanan yang 
dimiliki sebesar 101325 Pa, maka ketika operating pressure 
101325 Pa ini menunjukkan bahwa wilayah kerja berada di 
atmosphere. Tetapi jika sebaliknya, maka wilayah kerja nya berada 
di lingkungan bebas tekanan. 
 
 Engineering  Goal 
Engineering  Goal  adalah  parameter  yang  ditekankan  
dalam  output.  Pada  dasarnya  adalah merupakan cara untuk 
menyampaikan ke proses perhitungan Flow Simulation  sehingga 
mengurangi  waktu untuk mencapai solusi yang konvergen. 
Engineering Goal  dapat diatur dalam global domain (Global 
Goals),  dalam volume domain (Volume Goals),  di daerah surface 
domain (Surface Goals), atau point domain (Point Goals). 
Selanjutnya,  Flow  Simulation  dapat  mempertimbangkan  rata‐




tertentu. Ini juga dapat menentukan suatu persamaan yang  
merupakan  tujuan  yang  didefinisikan  oleh  persamaan  yang  
melibatkan  fungsi  matematika dasar dengan tujuan sebagai 
variabel. Tujuan persamaan memungkinkan  Anda untuk 
menghitung parameter (yaitu, penurunan tekanan) dan lain‐lain. 
 
 Solution 
Tahap penentuan kondisi yang terakhir yaitu kondisi solusi 
yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
Beberapa parameter kondisi solusi yang digunakan yakni:  
a) Klik Run calculation. 
b) Centang kolom Mesh agar mesh yang sudah diatur sebelumnya 
dapat ikut running dalam program. Centang juga solve agar 
perhitungan pada software dapat tercapai. 












Postprocessing merupakan proses terakhir dalam simulasi 
dimana hasil perhitungan diinterpretasikan ke dalam gambar, 
grafik bahkan animasi dengan pola-pola warna tertentu. Pada tahap 
ini dilakukan pengambilan data hasil simulasi. Selain itu dilakukan 




DATA DAN ANALISA PEMBAHASAN 
 
4.1 Data Pengukuran 
Pengukuran Termometer menggunakan Termokopel tipe K 
dengan pembacaan menggunakan instrumen Lutron. Eksperimen 
pertama pembacaan data dilakukan secara manual namun 
eksperimen selanjutnya dilakukan dengan pengambilan data secara 
langsung dengan RS232 dan kabel USB sehingga data dapat 
langsung diakuisisi dengan komputer. 
 
 
Gambar 4.1 Titik yang diukur 
 
Adapun parameter  yang diukur antara lain : 
T1 = Temperatur air 
T2 = Temperatur sirip 



















1 Dinding 314oC 314oC 314oC 314oC 314oC 314oC 

















Gambar 4.2 Grafik hasil uji coba 
 
Dari hasil percobaan alat, didapat berbagai temperatur. Adapun 
perbedaan temperatur yang dihasilkan karena dipengaruhi oleh 
debit uap air yang masuk, laju uap kemudian laju kalor dari gas dan 
energi kalor yang dihasilkan dari gas. 
Sehingga dari enam kali percobaan, maka disimpulkan bahwa 
percobaan yang keenam bisa dikatakan baik karena didasari dari 
suhu yang baik untuk makanan sehingga terjaganya kandungan gizi 



































4.2 Data Hasil Simulasi 
4.2.1 Cut Plot Surface 2D 
 
 
Gambar 4.3 Cut plot 2D 
 
Terlihat pada gambar hasil plot 2D dimana daerah yang 
berwarna merah munjukan temperatur yang paling tinggi mencapai 
500oK atau 227oC. Suhu uap jenuh yang berwarna biru muda 
dengan temperatur sekitar 390oK atau 117oC yang menabrak 
dinding dan menabrak sirip-sirip sehingga aliran fluida terjadi 
secara laminar dan turbulensi yang mengakibatkan kenaikan suhu 
dalam ruangan. Sesuai dengan rumus konveksi, suhu akan naik 
apabila terjadi tabrakan-tabrakan fluida dengan benda di sekitarnya 
dan juga dipengaruhi oleh bentuk aliran fuida tersebut. Semakin 








4.2.2 Cut Pot 3D 
Selain dengan 2D, dapat dilihat secara 3D perubahan suhu 
dan aliran fuida yang terjadi pada ketel. 
 
 
Gambar 4.4 Cut plot 3D 
 
Secara 3D terlihat arah-arah fluida yang mengalir dalam 
ketel. Dengan demikian dapat dengan mudah untuk mengetahui 
arah yang mengalir akibat fluida menabrak bentuk geometri 
sekaligus dapat melihat suhu akibat tabrakan dengan geometri. 
Dapat dilihat juga bahwa aliran fuida yang mengalir setelah 
melewati sirip-sirip mengalami peningkatan suhu sampai 




4.2.3 Surface Plot 
 
Gambar 4.5 Surface plot 
 
Di sepanjang aliran fluida yang masih bersifat jenuh 
mengalir dan menabrak penutup dan menabrak fn dengan demikian 
uap jenuh telah berganti fasa menjadi uap superheat. 
4.2.4 Suhu Pada Fin 
 




Dengan menggunakan rumus konveksi yang terjadi pada 
sekitar fin, maka didapat nilai suhu yang dijadikan sebagai real 
wall (masukan dalam software). Terlihat pada hasil plot, suhu pada 
fin berkisar 500oK atau 227oC. 
 
4.3 Analisa 
4.3.1 Perhitungan Berdasarkan Pengukuran 
Berdasarkan hasil pengukuran, dapat dilakukan perhitungan 
untuk mendapatkan nilai laju kalor dan efisiensi sirip yang terjadi 
dalam ketel. Dengan L = 40 mm dan ketebalan t = 0,35 mm maka 
Lc = L + t/2 = 40,175 mm dan jika h = koefisien konveksi superheat 
yang didekatkan dengan koefisien konveksi gas pada konveksi 
bebas yaitu 25 W/m2K dan P adalah perimeter dengan besar P = 2 
(w+t) dengan t jauh lebih kecil dari pada w maka P = 2w = 290mm 
= 0,29 m dan Ac = wt = 40mm x 0,35mm = 50,8x10-6 m2. Efisiensi 
sirip yang berbentuk rectangular adalah  perbandingan laju kalor 
karena pemasangan sirip dengan laju kalor tanpa pemasangan sirip 
dimana kalor berpindah hanya dari proses konveksi uap jenuh 
biasa, yaitu dengan menggunakan persamaan (2.9). Dimana qf 
dapat diambil dari persamaan (2.7) dan θb = Tb - T∞ dengan Tb 
adalah temperature pada sirip  yang menunjukkan temperature 
314⁰C dan T∞ yaitu temperatur udara di sekitar sirip yang diukur 
oleh termokopel 2 yang menunjukkan temperature 250⁰C maka qf  
dapat dihitung dengan menghitung m terlebih dahulu dengan 
hasilnya sebesar 0,075 sehingga didapat laju kalor pada sirip yaitu:  
Wxxq f 8.4999.0)250314(075.0   










Salah satu perhitungan perpindahan kalor keseluruhan antara 
lain menghitung luas Ab yaitu luas  keseluruhan dari pembangkit 
uap superheat, Af adalah luas permukaan sirip tunggal dan At 




itu maka laju aliran kalor total pada sistem pembangkit uap 
superheat ini dimana N (jumlah sirip) = 23, Luas sirip = 
40x145x10-6m2, Luas dinding yang berbentuk silinder adalah 
πx330x340x10-6m2 dan Temperatur dinding (Tb) = 314ºC 
sedangkan temperatur uap superheat di sekitar sirip ( T∞) = 255ºC 
sehingga didapat besaran kalor dengan menggunakan rumus 2.10 
sehingga didapat hasil nya sebesar 622,34 W. 
Untuk efisiensi permukaan seluruh sirip adalah perbandingan 
antara laju perpindahan kalor dari permukaan sirip secara 
keseluruhan dibandingkan dengan perpindahan kalor secara 
konveksi jika tanpa sirip yaitu dengan menggunakan persamaan 
(2.11) sehingga didapat sebesar 85,67%. 
 
4.3.2 Analisa Perhitungan Berdasarkan Simulasi 
Berdasarkan hasil simulasi, dapat dilakukan perhitungan untuk 
mendapatkan nilai laju kalor dan efisiensi sirip yang terjadi dalam 
ketel. Dengan L = 40 mm dan ketebalan t = 0,35 mm maka Lc = L 
+ t/2 = 40,175 mm dan jika h = koefisien konveksi superheat yang 
didekatkan dengan koefisien konveksi gas pada konveksi bebas 
yaitu 25 W/m2K dan P adalah perimeter dengan besar P = 2 (w+t) 
dengan t jauh lebih kecil dari pada w maka P = 2w = 290mm = 0,29 
m dan Ac = wt = 40mm x 0,35mm = 50,8x10-6 m2. Efisiensi sirip 
yang berbentuk rectangular adalah  perbandingan laju kalor karena 
pemasangan sirip dengan laju kalor tanpa pemasangan sirip dimana 
kalor berpindah hanya dari proses konveksi uap jenuh biasa, yaitu 
dengan menggunakan persamaan (2.9). Dimana qf dapat diambil 
dari persamaan (2.7) dan θb = Tb - T∞ dengan Tb adalah temperature 
pada sirip  yang ditunjukan oleh simulasi sbesar 314oC dan T∞ yaitu 
temperature udara di sekitar sirip yang yang menunjukkan 
temperature 227⁰C maka qf  dapat dihitung dengan menghitung m 
terlebih dahulu dengan dengan menggunakan persamaan (2.8) 
hasilnya sebesar 0,075 sehingga didapat laju kalor pada sirip yaitu: 
qf = 0,075𝑥(314 − 227)𝑥0,999 = 6,5 𝑊. Sedangkan untuk laju 
aliran kalor karena konveksi berdasarkan hasil simulasi adalah : 











Untuk perhitungan perpindahan kalor keseluruhan antara lain 
menghitung luas Ab yaitu luas  keseluruhan dari pembangkit uap 
superheat, Af adalah luas permukaan sirip tunggal dan At adalah 
luas total, At = Ab + NAf,  dan N adalah jumlah sirip. Untuk itu maka 
laju aliran kalor total pada sistem pembangkit uap superheat ini 
dimana N (jumlah sirip) = 23, Luas sirip = 40x145x10-6m2, Luas 
dinding yang berbentuk silinder adalah πx330x340x10-6m2 dan 
Temperatur dinding (Tb) = 314ºC sedangkan temperatur uap 
superheat di sekitar sirip ( T∞) = 227oC sehingga didapat besaran 
kalor dengan menggunakan persamaan (2.10) sehingga didapat 
hasil nya sebesar 917,5 W. 
Hasil simulasi juga mempunyai nilai seberapa besar efisiensi 
menyeluruh sirip dibandingkan dengan pembangkit yang tidak 
bersirip. Menggunakan persamaan (2.11) didapat laju perpindahan 
kalor dari permukaan sirip secara keseluruhan yaitu sebesar 
85,51%. 
 
4.4 Validasi Proses 
Validasi merupakan proses penting dari sebuah penelitian yang 
berbasis simulasi. Dengan melakukan validasi maka dapat 
diketahui kesesuaian uji coba dengan kondisi acuan yang dituju. 
Penelitian ini melakukan validasi mengacu berdasarkan 
perbandingan antara hasil pengukuran alat dengan hasil simulasi. 
 
Tabel 4.1 Hasil Pengukuran 
Laju aliran kalor sirip 4,8 W 
Efisiensi Sirip 52 % 
Laju aliran kalor keseluruhan 622,34 W 








Tabel 4.2 Hasil Simulasi 
Laju aliran kalor sirip 6,5 W 
Efisiensi Sirip 51,5 % 
Laju aliran kalor keseluruhan 917,5 W 
Efisiensi keseluruhan sirip 85,51 % 
 
 




Dari hasil pengukuran didapat laju aliran kalor sirip sebesar 4,8 
W sedangkan hasil simulasi didapat laju aliran kalornya sebesar 6,5 
W. Ini terjadi akibat perbedaan suhu berdasarkan hasil pengukuran 
dan hasil simulasi. Jika hasil pengukuran didapat suhu di sekitar 
sirip yaitu sekitar 250oC sedangkan hasil simulasi menunjukan 
suhu sebesar 227oC. Kesalahan pembacaan alat ukur maupun 
peletakan alat ukur bisa saja terjadi sehingga terjadi perbedaan 
antara hasil pengukuran dan hasil simulasi. 
Kemudian dilihat dari hasil efisiensi sirip berdasarkan hasil 
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sebesar 51,5%. Dapat dilihat bahwa tinggi nya nilai efisiensi ini 
membuktikan bahwa ini dapat meningkatkan jumlah kalor yang 
melewati sirip sehingga perubahan suhu yang terjadi dari suhu 
rendah mengalami peningkatan suhu. Ini dapat dibuktikan dengan 
persamaan (2.2) bahwa ini terjadi akibat perpindahan panas secara 
konveksi. Perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat 
dengan fluida yang mengalir disekitarnya, dengan menggunakan 
media penghantar berupa fluida. 
Melihat dari laju aliran kalor secara menyeluruh antara lain 
dipengaruhi oleh luas Ab yaitu luas  keseluruhan dari pembangkit 
uap superheat, Af adalah luas permukaan sirip tunggal dan At 
adalah luas total, At = Ab + NAf,  dan N adalah jumlah sirip. Untuk 
itu maka laju aliran kalor total pada sistem pembangkit uap 
superheat ini dimana N (jumlah sirip). Hasil pengukuran yang telah 
dilakukan didapat sebesar 622,34W sedangkan hasil simulasi besar 
nilai laju aliran kalornya yaitu 917,5 W. Ini bisa saja terjadi akibat 
perbedaan suhu yang mengalir dalam ketel uap secarra 
menyeluruh. Dapat dibuktikan dengan perhitungan menggunakan 
persamaan (2.10) bahwa perbedaan terletak pada nilai suhu. 
Secara menyeluruh, keberadaan atau proses penambahan sirip 
di dalam ketel atau pembangkit uap superheat ini dapat dikatakan 
bekerja sesuai fungsinya karena setelah fluida melewati sirip-sirip 
tersebut, rata-rata suhunya semakin meningkat. Ini membuktikan 
bahwa hukum termodinamika mengenai perpindahan panas yaitu 
adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari suatu badan atau 
sistem ke badan yang lain atau sistem sekitarnya. Jadi panas dapat 
pindah melewati batas suatu sistem, menuju atau dari sistem. 
Perpindahan panas ini terjadi karena adanya perbedaan temperatur 
antara sistem dan sekitarnya. Dilihat dari efisiensi secara 
menyeluruh didapat hasil berdasarkan pengukuran sebesar 85,67% 
dan hasil simulasi menunjukan 85,51%. 
Walaupun secara menyeluruh terjadi perbedaan angka, tetapi 
ini dapat dibuktikan bahwa perbedaan tersebut bisa terjadi akibat 
beberapa faktor, antara lain akibat salah pembacaan alat ukur 


































Berdasarkan hasil simulasi, analisa, dan pembahasan yang 
telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
 Berdasarkan pengukuran, uap superheat berhasil dibangkitkan 
yaitu dengan indikasi temperature uap yang dihasilkan sekitar 
250⁰C 
 Temperatur uap superheat yang dihasilkan alat dengan 
temperatur yang dihasilkan simulasi tidak jauh berbeda. 
Temperatur yang dihasilkan simulasi sebesar 227oC. 
 Penggunaan sirip menunjukkan bahwa ketercapaian 
temperatur uap superheat dipengaruhi oleh laju aliran kalor  
 
5.2 Saran  
Setelah melakukan penelitian ini, maka didapat beberapa 
saran untuk kedepannya agar penelitian ini dapat lebih sempurna, 
antara lain: 
 Melakukan pengukuran dan uji alat dengan tepat agar dalam 
menentukan parameter dan masukan pada software dapat 
sesuai dengan uji alat 
 Tidak perlu menambah parameter untuk dijadikan parameter 
dalam software agar proses running dapat berjalan dengan 
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Gambar 1. Desain 
 
 
Gambar 2. Tampak Atas 
 
Gambar 3. Tampak Atas Menggunakan Pengarah Uap 
 
 




Gambar 5. Proses Pengukuran 1 
 
 
Gambar 6. Proses Pengukuran 2 
 
LAMPIRAN B 





























Gambar 1. Proses Pengukuran 
 
Pengukuran Termometer menggunakan Termokopel tipe K 
dengan pembacaan menggunakan instrumen Lutron. 
Eksperimen pertama pembacaan  data dilakukan secara manual 
namun eksperimen selanjutnya dilakukan dengan pengambilan 
data secara langsung dengan RS232 dan kabel USB sehingga 
data dapat langsung diakuisisi dengan komputer.   Pada proses 
pembacaan tersebut dilakukan secara sampling sebanyak 2049 
data perjam atau 34.15 data per menit.
LAMPIRAN C 














































































































































































Tanpa Sirip T1 Tanpa Sirip T3
Pada kedua gambar dapat ditunjukkan perbandingan antara 
menggunakan sirip dan tidak menggunakan sirip terlihat bahwa 
dengan menggunakan sirip temperature yang dicapai 255⁰C 




A. Rekap Uji Coba 
 
No Vair (awal) (l) Vair (akhir) (l) Mgas (awal)[kg] Mgas (akhir)[kg] t(s) 
1 3 1.65 24.9 24.21 3900 
2 2 0.75 24.21 23.34 3600 
3 2 1 23.34 22.74 4200 
4 2 1.225 22.73 22.3 3900 
5 2 0.75 22.29 21.42 3600 
6 4 1.6 18.2 17.22 3600 
LAMPIRAN E 
A. Tabel Properties Suhu Superheated Water 
              
  
 
         
LAMPIRAN F 
A. Kurva Fasa Air Menggunakan P-h Diagram 
 




Penulis lahir di Kota Bandung, Jawa Barat 
pada tanggal 16 Maret 1993. Tamat SDN II 
Cimahi (2005), SMPN 1 Cimahi (2008) dan 
SMKN 1 Cimahi (2012). Sebelum tamat 
SMK tepatnya pada tingkat IV, penulis 
sudah dapat melanjutkan studinya ke 
jurusan Mekatronika, Politeknik 
Manufaktur Negeri Bandung dan lulus pada 
tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan 
studi sarjana di Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Bidang minat 
yang diambil penulis ketika menempuh perkuliahan adalah 
Bidang Minat Rekayasa Energi. Selama menjadi mahasiswa, 
penulis bergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan, 
yaitu Himpunan Mahasiswa Mekatronika pada periode 2013-
2014. Pada kegiatan akademik, penulis aktif sebagai asisten 
Laboraturium di jurusan Mekatronika Politeknik Manufaktur 
Negeri Bandung. Pengalaman internship yang dimiliki penulis 
dilakukan di PT. POLMAN Swadaya Bandung pada tahun 
2013 dan di PT. Dirgantara Indonesia pada tahun 2016. Pada 
program internship tersebut, penulis ikut melakukan produksi 
alat terutama bagian programming dan elektrik di PT 
POLMAN Swadaya Bandung dan analisa sistem cockpit pada 
pesawat di PT Dirgantara Indonesia. Penulis dapat dihubungan 
melalui alamat email witjak.adi@gmail.com. 
